Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

Nowy Targ, 04.03.2026r.
Znak: NK.903.21.3.2026

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK
2025 DLA WODOCIAG PUBLICZNY W RABCE-ZDROJ

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024r,
poz, 757) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. z 2017r. poz. 2294, z pdin.

zm.).
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu po analizie danych

zawartych w protokotach poboru prébek wody oraz wynikéw badan laboratoryjnych,

a w szczegoélnosci prébek pobranych w dniach:

Monitoring kontrolny:

1. 21.01.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Poniczanka, sie¢ wodociggowa, miejsce ttoczenia
do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 24.01.2025r., nr 343/2025 (kontrola
wewnetrzna);

2. 29.01.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdroj - sie¢ wodociggowa, sieciowa pompownia przy
ul. Polnej, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
03.02.2025r., nr LW/307/N/2025 {pobdr PPIS w Nowym Targu);
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29.01.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociagowa, sieciowa pompownia przy

ul. Kilinskiego, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
03.02.2025r., nr LW/308/N/2025 (pobér PPIS w Nowym Targu);

20.02.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociagowa, sieciowa pompownia przy

ul. Stonecznej, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
24.02.2025r., nr 987/2025 (kontrola wewnetrzna);

25.03.2025r. z instalacji wodociagowe] dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Potok Luboriski, sie¢ wodociagowa, miejsce
ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 19.03.2025r., nr
1623/2025 (kontrola wewnetrzna);

22.04.2025r. z instalacji wodociaggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociggowa, sieciowa pompownia przy

ul. Stonecznej, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
25.04.2025r., nr LW/1469/N/2025 (pobdr PPIS w Nowym Targu);

22.04.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Poniczanka, sie¢ wodociagowa, miejsce ttoczenia
do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 25.04.2025r., nr LW/1470/N/2025
{pobdér PPIS w Nowym Targu);

13.05.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociagowa, sieciowa pompownia przy

ul. Polnej, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
16.05.2025r., nr 2887/2025 (kontrola wewnetrzna);

03.06.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Poniczanka, sie¢ wodociggowa, miejsce ttoczenia
do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 06.06.2025r., nr 3345/2025
{kontrola wewnetrzna);

19.08.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Potok Luboriski, sie¢ wodociagowa, miejsce
ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 22.08.2025r.,

nr 5214/2025 (kontrola wewnetrzna);

25.08.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: sie¢
wodociggowa, sieciowa pompownia przy ul. Poinej, miejsce ttoczenia do sieci;
sprawozdanie z badania wody z dnia 28.08.2025r., nr LZW/W/962/N/2025
(pobdr PPIS w Nowym Targu);

25.08.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag

publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Potok Luboiiski, sie¢ wodociggowa, miejsce
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ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 28.08.2025r.,

nr LZW/W/963/N/2025 (pobér PPIS w Nowym Targu);

18.09.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociagowa, sieciowa pompownia przy

ul. Kilinskiego, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
22.09.2025r., nr 6065/2025 (kontrola wewnetrzna);

16.10.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociagowa, sieciowa pompownia przy

ul. Polnej, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
21.10.2025r., nr 6746/2025 (kontrola wewnetrzna);

16.10.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajgcej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - Pomieszczenie socjalne na stotdwece, ul. Zaryte 1413;
sprawozdanie z badania wody z dnia 21.10.2025r., nr 6747/2025 (kontrola
wewnetrzna);

19.11.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajgcej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Poniczanka, sie¢ wodociagowa, miejsce ttoczenia
do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 24.11.2025r., nr 7460/2025
(kontrola wewnetrzna);

24.11.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Poniczanka, sie¢ wodociggowa, miejsce ttoczenia
do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 27.11.2025r.,

nr LZW/W/1399/N/2025 (pobdr PPIS w Nowym Targu);

24.11.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociggowa, sieciowa pompownia przy

ul. Stonecznej, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
27.11.2025r., nr LZW/W/1400/N/2025 (pobér PPIS w Nowym Targu);
09.12.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - sie¢ wodociggowa, sieciowa pompownia przy

ul. Stonecznej, miejsce ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia
12.12.2025r., nr 7908/2025 (kontrola wewnetrzna).



Monitoring poszerzony:

09.05.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - Stacja Uzdatniania Wody Poniczanka przy

ul. Do Pociesznej Wody; sprawozdanie z badania wody z dnia 20.05.2025r.,

nr SB/54567/05/2025 {(kontrola wewnetrzna);

04.09.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - SUW Potok Lubonski, sie¢ wodociagowa, miejsce
ttoczenia do sieci; sprawozdanie z badania wody z dnia 09.09.2025r.,

nr SB/106723/09/2025 (kontrola wewnetrzna);

04.09.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - Potok Poniczanka, Ujecie wody surowej; sprawozdanie
z badania wody z dnia 10.09.2025r., nr SB/107227/09/2025

(kontrola wewnetrzna);

04.09.2025r. z instalacji wodociggowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - Rzeka Raba, Ujecie wody surowej; sprawozdanie

z badania wody z dnia 10.09.2025r., nr SB/107228/09/2025 (kontrola
wewnetrzna);

04.09.2025r. z instalacji wodociagowej dostarczajacej wode do: wodociag
publiczny w Rabce-Zdréj - Potok Luboriski, Ujecie wody surowej; sprawozdanie
z badania wody z dnia 10.09.2025r., nr SB/107229/09/2025 (kontrola

wewnetrzna).

stwierdza:

1.
2.

przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi z ww. instalacji wodociaggowych.
zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych
wyzej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okreélonymi w zataczniku 6 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach biezacego nadzoru sanitarnego w dniu 09.01.2025r., 22.04.2025r.,

25.08.2025r. oraz w dniu 24.11.2025r. przedstawiciele Pafistwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu pobrali probki wody z ww. instalacji

wodociggowych dostarczajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, ktére

wykazaty zgodnos¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Przeprowadzona analiza sprawozdar z badani prébek wody pobieranych w 2025 roku,
wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp.
z 0.0. z siedzibg w Rabce-Zdroju i w ramach nadzoru sanitarnego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z wodociagu publicznego
Rabka-Zdrdj wykazata na koniec 2025 roku, zgodno$¢ w badanym zakresie

z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng o jakosci wody z ww. instalacji wodociggowej Paristwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Nowym Targu wydat celem podejmowania biezacych dziatah naprawczych

oraz poinformowania konsumentéw.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu

megr inZ. Jolanta Bakalarz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Rabce-Zdroju,
ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdroj
2. aa wyk: KB, tel.: 182663165 wew.: 224
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